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1. OBJETO:

El objeto de la presente especificacion técnica es establecer los requisitos minimos
que deben cumplir las instalaciones de servicios residenciales encuadrados
tarifariamente como T1R, para solicitar una bajada trifasica.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

De acuerdo al marco regulatorio actual para un servicio residencial T1R la maxima
potencia simultdnea demandada debe ser menor a 10 kVA, independientemente se
trate de un servicio monofasico o trifasico.

Las instalaciones monofasicas resultan mas sencillas y econdomicas, pero en
contrapartida, en viviendas de cargas elevadas, pueden presentar mayores problemas
de caida de tensi6on, debido a la imposibilidad de distribuir los consumos, respecto de
las instalaciones trifasicas.

Por defecto el servicio residencial T1R se brindara con un servicio monofasico.

A pedido del titular del servicio se puede otorgar un servicio trifasico si la instalacion
eléctrica interna resulta acorde técnicamente para un servicio de esa naturaleza.

Las instalaciones eléctricas internas, independientemente se trate de monofasica o
trifasica, deben realizarse cumpliendo las exigencias de la “Reglamentacién para la
Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles 90364” emitida por la AEA
(Asociacion Electrotécnica Argentina).
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3. PROCEDIMIENTO

El solicitante deberd completar debidamente los anexos requeridos en la presente. En
el transcurso de una semana calendaria en caso de ser necesario serd contactado
para coordinar una verificacion in situ de la instalacidn eléctrica interna, que efectuara
nuestro personal técnico, en fecha y horario previamente coordinada, pero siempre de
lunes a viernes de 8,00 a 13,00 h. y en presencia del titular o de otra persona mayor,
por el designada que franquee el acceso a la propiedad, con el objeto de evaluar el
pedido.

Se distinguen los siguientes casos:

3.1 Viviendas ya construidas

Se inspeccionara visualmente la instalacién eléctrica interna verificandose, que las 3
fases se encuentren distribuidas en toda la traza de la instalacion y las cargas
eléctricas repartidas de manera equilibrada, con el objeto que el comportamiento
técnico de la instalacidén sea el adecuado.

3.2 Lotes Baldios

En los lotes baldios se sugiere construir un pilar trifasico y solicitar una bajada
monofédsica para posteriormente construida la vivienda solicitar el cambio de servicio
mediante la firma de un convenio complementario, previamente cumpliendo los pasos
del punto anterior.

En caso que el solicitante, de todas maneras, desee gestionar un servicio trifasico
debera necesariamente tener instalado, al menos un equipo de esas caracteristicas
con su respectivo tablero de comando y proteccién al momento de la visita, que
fundamente su pedido.

Si al momento de realizada la visita técnica, el equipo antes mencionado no se
encontrara instalado (por cuestiones de seguridad, por ejemplo) la instalacién debera
tener el tablero de comando y proteccién ensamblado y conectado, el mismo debera
contar con al menos un interruptor general (termomagnética), disyuntor diferencial,
dos tomacorrientes (uno monofasico y otro trifasicos) y el sistema de puesta a tierra.

VER ET N° 1 - ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (Marcas Homologadas)

4. TRAMITE FINAL

Si de la verificacién in situ surgiera que la instalacién relne las condiciones para dar
lugar al pedido, el usuario podra solicitar un turno en administracién para firmar el
respectivo convenio.

Si de la verificacion surgiera que no relne las condiciones, el usuario podra optar por
corregir la instalacién y solicitar una nueva verificacién o por solicitar una bajada
monofasica sin mas tramite.

Todo lo mencionado es independiente de la aprobacién constructiva del pilar de
acometida, que requiere idéntico procedimiento para un tipo de servicio u otro.
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5. DATOS REQUERIDOS

Para dar continuidad al pedido de servicio trifasico del solicitante, se deberan
presentar los anexos requeridos en los sucesivos parrafos, su nomenclatura y
descripcion seran las aqui propuestas, cualquier modificacidon o inquietud debera ser
consultada en la Cooperativa CEPRAL.

5.1 Datos del solicitante

El solicitante deberd completar la solicitud con datos claros, precisos y veridicos de
caso contrario se dara por anulada la solicitud de servicio trifasico.

La solicitud completa se debera presentar en original y 1 copias (ademéas se debera
entregar en formato digital .PDF para la documentacion

o ANEXO I: Datos del solicitante. (Archivo .PDF)

5.2 Profesional Responsable

La solicitud completa se debera presentar en original y 1 copia (ademas se debera
entregar en formato digital .PDF para la documentacién, .DWG para los planos, y
.XLMS para planillas de calculos), firmado en todas sus hojas por el profesional
responsable de la obra.

Debera incluir como minimo los siguientes capitulos:

o ANEXO Il: Datos del profesional (Ver anexo Il: Datos profesional). (Archivo .PDF)
o ANEXO Ill: Censo de carga (Ver anexo Ill: Planilla modelo). (Archivo .XLSM)
o ANEXO IV: Calculo eléctrico de los conductores. (Archivo .XLSM)
- IMPORTANTE: DEBERA DETALLAR EL METODO DE CALCULO.
o ANEXO V: Plano con esquema unifilar de la instalacién. (Archivo .DWG)

o ANEXO VI: Plano de la red de distribuciéon domiciliaria. (Archivo .DWG)
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5.3 Planilla de Inspeccion CEPRAL

El personal de la Cooperativa realizara una visita in situ para la comprobacién de las
instalaciones en analisis, de aqui surgird o no, la aprobacion de la solicitud de servicio
trifdsico y en caso de ser necesario solicitar nueva documentacion o adecuacion de
las instalaciones en cuestion.

INSPECCION CEPRAL

FECHA: SOLICITUD N°:

UNIDAD: MEMO PILAR N°

REALIZADA POR:

OBSERVACIONES:

RESULTADO:

*A completar por personal de CEPRAL.
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6. ANEXO |I: Datos del Solicitante

DATOS PERSONALES

FECHA: SOLICITUD N°:

UNIDAD:

APELLIDOS:

NOMBRES:

D.N.I.

TELEFONO: CELULAR:

MAIL:

DATOS DE LA PROPIEDAD

CALLE:

ENTRE CALLES:

MANZANA: LOTE:

BARRIO:

PARTIDO: CP:

*La omision, ilegibilidad o cualquier inconsistencia en la carga de datos implicara la anulacién de dicha solicitud.

Firma Aclaracion D.N.I.
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7. ANEXO Il: Datos del profesional responsable

DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE

FECHA: SOLICITUD N°:

UNIDAD:

APELLIDOS:

NOMBRES:

TELEFONO:

CELULAR:

MAIL:

*La omision, ilegibilidad o cualquier inconsistencia en la carga de datos implicara la anulacién de dicha solicitud.

Firma Aclaracion D.N.I.
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8. ANEXO Ill: Planilla censo de carga modelo

POTENCIA | POTENCIA POTENCIA | POTENCIA
POTENCIA ACTIVA REACTIVA FACTOR DE ACTIVA REACTIVA
ARTEFACTD | Jypams | €990 | ERARTIDAD | Spemn) TOTAL | uTiLizacion | FASES | “o7AL TOTAL
(W) (VATr) (W) (VATr)
ILUMINACION Y BOMBAS

Iluminacién

Interior
Illuminacién

Exterior

Bomba

MULTIMEDIA Y ESPARCIMIENTO
Televisor
PC
Equipo de
Musica
COCINA

Horno /
Microondas

Heladera /

Freezer

Extractor

LIMPIEZA

Plancha l

Lavarropas

Secarropas

CLIMATIZACION

Aire
Acondicionado

Calefaccion

GENERAL

Tomas

Otros

POTENCIA TOTAL

POTENCIA APARENTE TOTAL

COso

*La tabla aqui presentada es esquematica (se podran agregar o suprimir items segln sea necesario), cualquier inquietud
que no estuviese contemplada debera ser consultado en CEPRAL
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9. ANEXO IV: Calculo eléctrico de los conductores

CALCULO ELECTRICO CONDUCTORES

TIPO DE CONDUCTOR A

PARAMETROS DE LA

PARAMETROS ELECTRICOS A DETERMINAR

EMPLEAR INSTALACION
CIRCUITOS
(OhRmS/m) (Ohxrr?/m) C/E\rh:nBZTE LON(CrEnI)TUD SIMULTANEIDAD POTENC(IVC\)ACTIVA CORI(RAII)ENTE (AVV) (A%V)
Circuito 1
Circuito 2
Circuito 3
Circuito n

que no estuviese contemplada debera ser consultado en CEPRAL

*La tabla aqui presentada es esquematica (se podran agregar o suprimir items seglin sea necesario), cualquier inquietud
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10.HISTORIAL DE CAMBIOS

REVISION N° FECHA CAMBIOS EFECTUADOS

Cambio formato del documento.

03 01/06/2020
Nueva redaccion del mismo.
Actualizacion de formato.
04 01/12/2022 | Aclaraciones varias.

Actualizacion de nuevas exigencias.
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